
 

 

随州市城市供水水质公报 
湖北省城市供水水质监测网随州监测站、随州市卫生健康综合监督执法局根据《城市供水水质管理规定》联合于 2024年 2月 2日

对随州市水务集团有限公司先觉庙水厂和封江水厂出厂水和 16个管网末稍水水质进行了抽样监测，现将抽查检测结果公告如下： 

 

      检测指标 

采样地点 

感   官 P H值 浑 浊 度 

NTU 

总硬度 

mg/L 

细菌总数 

Cfu/ml 

总大肠菌群 

MPN/100ml 

城东区管网末稍水 澄清、无异臭、异味 7.84 0.34 91 1 未检出 

城西区管网末稍水 澄清、无异臭、异味 7.84 0.33 99 4 未检出 

城南区管网末稍水 澄清、无异臭、异味 8.00 0.30 91 1 未检出 

城北区管网末稍水 澄清、无异臭、异味 7.75 0.40 99 未检出 未检出 

先觉庙水厂出厂水 澄清、无异臭、异味 7.06 0.36 92 未检出 未检出 

封江水厂出厂水 澄清、无异臭、异味 7.39 0.20 98 未检出 未检出 

国 家 标 准 不得有异臭、异味 6.5∽8.5 ≤1 ≤450 ≤100 不应检出 

说明：本次共抽查随州市水务集团有限公司水样 18份，检测结果全部符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求.                                                        
随州市卫生健康综合监督执法局                                                                                      

                                                         湖北省城市供水水质监测网随州监测站  
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